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SistemTenaga Listrik


Pembangki

t

Trafo
   Konsumen

Pusat Pembangkit
Listrik :
PLTU
PLTG

PLTGU
PLTP
PLTA
PLTD

Saluran Transmisi
SUTET 500 kV
SUTT 150 kV
SKTT 150 kV
SUTT 70 kV

Saluran Distribusi
SUTM 30 kV
SUTM 20 kV
SKTM 20 kV
SUTM 6 kV

SUTR 230 Volts

Pemakai :
Konsumen

KTR
KTM
KTT

Trafo



Pembangkit Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban
(P 3 B)

Distribusi

Konsumen

Struktur Industri Kelistrikan Jawa Bali

PEMBANGKIT TRANSMISI & PENGATUR BEBAN DISTRIBUSI

500 kV, 150 kV, 70 kV

20 kV, 220 V



PROSES PENYEDIAAN TENAGA LISTRIKPROSES PENYEDIAAN TENAGA LISTRIKPROSES PENYEDIAAN TENAGA LISTRIKPROSES PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pusat Listrik Saluran Transmisi G I Distribusi

JTM

: Pemutus Tenaga (PMT)

Pelanggan
Industri

Pelanggan
Rumah Tangga

APP

SR

JTR

G.D
A P P

: Pemutus Beban (PMB)

: Sakelar Udara/Pemisah (PMS)

: Sekering Lebur

: Alat Pembatas & Pengukur



Kurva Beban

MW

Perkiraan Beban :
- Metode Koefisien Beban

Optimisasi Hidro Termis
- Metoda Gradien

0 06 12 18 24

Termis

Hidro

Waktu (Pukul)

- Metoda Gradien



Jalur Kelompok Hidro : Jalur Kelompok Termis :

- PLTA Run Off River - Unit Commitment
- PLTA dengan Waduk - Economic Load Dispatch
- PLTA Kaskade
- PLTA Pompa

Pengaturan Frekwensi

- Penentuan Cadangan berputar
- Penentuan Speed Droop
- Memperhatikan RAmpng Rate
- Memperhatikan Konstanta MW/Hertz



TujuanOperasi

EKONOMI

MUT
U

SEKURI
TI



TujuanOperasi

EKONOMIEKONOMI

Optimasi biaya pengoperasian tenaga listrik tanpa melanggar
batasan keamanan dan mutu.

KEANDALAN / SEKURITIKEANDALAN / SEKURITI

Kemampuan Sistem untuk menghadapi kejadian yang tidak
direncanakan, tanpa mengakibatkan pemadaman.

MUTU

Kemampuan sistem untuk menjaga agar semua batasan operasi
terpenuhi.



PrinsipDasar

Pasokan Daya = Kebutuhan Beban + Rugi-rugi

““

Supplay = Demand



KoordinasiOperasi RealTime
SistemJawa Bali

Pusat Pengatur Beban
Gardu Induk TET 500 kV

PLT... #2
Operator
PLT…#2

Operator
GITET

Pembangkit 150 kV & 70 kV

Pusat Pengatur Beban
Jawa Bali

Operator
PLT…#3

Pusat Pengatur Region

Pembangkit TET 500 kV

Gardu Induk 150 kV

Pengendalian operasi

Kondisi Instalasi


