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 Fungsi utama katup pengatur tekanan 
evaporator adalah untuk mencegah 
tekanan evaporator  agar tidak turun 
sampai dibawah batas tekanan yang 
telah ditentukan.  Apabila beban 
evaporator berubah , tekanan 
evaporator juga akan berubah, 
sehingga dapat membuka atau 
menutup lubang katup.
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Katup pengatur tekanan evaporator  dipasang
pada saluran isap, menghubungkan evaporator  
yang dikontrolnya dengan kompresor .  Katup
tersebut dapat mengatur tekanan gas yang 
belum masuk ke katup tersebut atau tekanan
refrigeran di evaporator, yaitu dengan
mempertahankan didalm evaporator  pada batas
yang telah ditentukan.  Apabila tekanan
evaporator naik, katup akan membuka , 
sedangkan apabila evaporator turun , katup akan
menutup.  Kerja katup pengatur evaporator  
hanya dipengaruhi oleh perubahan tekanan
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Memilih katup tekanan evaporator 
jangan berdasarkan diametre 
sambungan pipanya saja yang 
sama dengan diameter pipa 
saluran isap, karena katup 
berbagai kapasitas sambungan 
yang sama besarnya.
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Memilih katup pengatur tekanan evaporator 
harus memperhatikan beberapa kondisi sistem
pendingin seperti : 
1. Macam refrigeran yang dipakai.
2. Rencana kapasitas sistem pendingin dan

evaporator dalam TR (Ton Refrigerasi).
3. Rencana temperatur atau tekanan

evaporator. 
4. Temperatur atau tekanan evaporator 

minimum. 
5. .Penurunan tekanan melalui katup pada

rencana kapasitas sistem pendingin. 
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Katup pengatur tekanan evaporator 
ditempatkan disaluran isap, setelah 
bagian keluar dari evaporator.  Harus 
ditempatkan sedekat mungkin dengan 
evaporator sebelim alat pengatur lain 
yang dipasang pada saluran isap.  
Bagian masuk dihubungkan dengan 
evaporator dan bagian keluar dengan 
kompresor.  
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TERIMA KASIH


